
 
ขอบเขตของงาน (TOR)  

งานซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA และ 500 KVA 

------------------------------ 
 

 ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ  ส านัก งาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่มีความประสงค์จะซือ้หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA และ 500 

KVA ด้วยวิธีประกวดราคา  จ านวน2 รายการ  วงเงินงบประมาณ  500,000.- บาท (..หา้แสนบาท

ถ้วน .)  ซึ่งคณะกรรมการก าหนด ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้
ด าเนนิการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่วา่ด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2551 เรียบร้อยแลว้  จงึขอ

เผยแพร่รายละเอียดสาระส าคัญของรา่งขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของงาน

ซือ้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเป็นมา 

 กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ  ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่        
มีความประสงคจ์ะซือ้หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA และ 500 KVA โดยน าไปส ารองที่หนว่ยไฟฟ้า 

เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเรง่ดว่น และมหาวิทยาลัย ได้จัดสรร งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลั ยประจ าปี 

๒๕๕6 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
วงเงินเกิน 50,000 บาท ส าหรับจัดซือ้หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA และ 500 KVA เป็นวงเงนิ 

จ านวน 500,000.- บาท 

 
๒. วัตถุประสงค ์
 เพื่อใช้ส ารองที่หนว่ยไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินเร่งดว่น 

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

     3.๑ ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซือ้ 

 3.๒ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการและ

ได้แจง้เวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลขอ งการสั่งให้นติิบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

 3.๓ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ 

วันประกาศประกวดราคาซือ้ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรม 

 3.๔ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล

ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 

  3.5 บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 



 
  3.6 บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐ  ต้องลงทะเบียนใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชกีลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

  3.7  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงนิผ่านบัญชีธนาค าร เว้นแต่การจา่ยเงนิแตล่ะครัง้ซึ่งมี

มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ทั้งนี ้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก  หากมีการท าสัญญาซึ่งมมีูลค่าตั้งแต ่ 2,000,000 

บาท (สองล้าน บาท ) ขึน้ไป กับ มหาวิทยาลัย  ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่ นต่อ

กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรอืนิตบิุคคล เป็น

คู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สงวนสิทธิ์ที่

จะไม่ก่อนิตสิัมพันธ์กับบุคคลหรือนติิบุคคลซึ่งได้มกีารระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้

แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่

บุคคลหรือนติิบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดั งกล่าว หรือได้มกีารปรับปรุง

แก้ไขใหถู้กต้องและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชดีังกล่าวแล้ว 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   

 4.1 รายการพัสดุ และจ านวนพัสดุที่จะซือ้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ยนับ 

1 หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA 1 เครื่อง 

2 หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA 1 เครื่อง 

 

 4.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  (Specification) 

 1. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250KVA คุณสมบัติไม่ต่ ากว่าหรอืเทียบเท่ารายการตอ่ไปนี้  

- หมอ้แปลงชนดิน้ ามันแบบ Hermetically Sealed Fully With Oil 

   - ขดลวดทองแดง 

   - ก าลังไฟฟ้าขนาด 250 KVA 

   - แรงดันด้านแรงสูง 22,000 โวลท ์

   - แรงดันด้านแรงต่ า  400/230 โวลท์ 

   - ความถี่ 50 Hz 

   - การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะไม่มโีหลดไม่เกิน 500 วัตต์  

   - การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะมีโหลดที่ 75 องศาเซลเซียสไม่เกิน  2,950 วัตต์  

   - มาตรฐาน IEC 60076  

   - รับประกัน 2 ปี 

   - บริการตรวจสอบฟรี 2 ครั้ง/ป ีในระยะรับประกัน 

  -  หมอ้แปลงที่น ามาเสนอต้องผา่นการทดสอบและตรวจสอบจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค 



 
 2. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500KVA คุณสมบัติไม่ต่ ากว่าหรอืเทียบเท่ารายการตอ่ไปนี้     

- หมอ้แปลงชนดิน้ ามันแบบ Hermetically Sealed Fully With Oil 

   - ขดลวดทองแดง 

   - ก าลังไฟฟ้าขนาด 500 KVA 

   - แรงดันด้านแรงสูง 22,000 โวลท ์

   - แรงดันด้านแรงต่ า  400/230 โวลท์ 

   - ความถี่ 50 Hz 

   - การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะไม่มโีหลดไม่เกิน 1,150 วัตต์  

   - การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะมีโหลดที่ 75 องศาเซลเซียสไม่เกิน  6,600 วัตต์  

   - มาตรฐาน IEC 60076  

   - รับประกัน 2 ปี 

   - บริการตรวจสอบฟรี 2 ครั้ง/ป ีในระยะรับประกัน 

   -  หมอ้แปลงที่น ามาเสนอต้องผ่านการทดสอบและตรวจสอบจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค   

 4.3 เงื่อนไขเฉพาะของพัสดุที่จะซือ้ 

   (1) ผูเ้สนอราคาต้องกรอกข้อควา มในชอ่งตา่งๆ ของในแบบใบยื่นขอ้เสนอการ

ประกวดราคาซือ้ให้ครบถ้วนทุกช่อง มฉิะนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มี

สิทธิเสนอราคา และในการประกวดราคาซือ้นี ้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดว้ย   ราคารวม  

   (2) ผู้ เสนอราคา จะต้องระบุชื่อหรอืยี่ห้ อเพียงยี่ห้อเดียว รุน่เพียงรุ่นเดียว 

บริษัทผูผ้ลติบริษัทเดียว โดยผลิตในประเทศไทย   มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่

พิจารณาให้เป็นผู้มสีิทธิเสนอราคา   

  ก าหนดยืนราคา  ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า  30 วัน นับ

แตว่ันเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรอืผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้อง

รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

  สถานที่ส่งมอบ  ณ หนว่ยไฟฟ้า งานบริการสาธารณูปการและซ่อมบ ารุง กอง

อาคารสถานที่และสาธารณูปการ ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 4.5 เงื่อนไขการจา่ยเงนิ 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะจา่ยเงนิให้กับผูข้าย  เมื่อมหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิ่งของ

ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

 4.6 การปรับ 

  เมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของตามที่ก าหนด ถ้าผู้ขายไม่สง่มอบสิ่งของที่ตกลงขาย

ให้แก่ผู้ซือ้หรอืส่งมอบไม่ ถูกต้อง  หรอืไม่ครบจ านวน  ผูข้ายจะต้องช าระค่าปรับใหผู้ซ้ือ้เป็นรายวันใน

อัตราร้อยละ 0.20 (0.20%)  ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแตว่ันถัดจากวันครบก าหนด  ตาม

สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบใหแ้ก่ผู้ซือ้จนถูกต้องครบถ้วน   



 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2556 

6. ระยะเวลาส่งมอบของ  45 วัน 

7. วงเงนิในการจัดหา 

 วงเงินงบประมาณ 500,000.- บาท  (.....หา้แสนบาทถ้วน.....)  

8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ชื่อผู้ตดิต่อ : นายสมยศ แสงมะโน 

     อีเมล์ แอดเดรส :  somyot.s@cmu.ac.th 

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5394-1140/0-5394-1139 

ที่อยู่เจา้ของงาน/โครงการ :  หนว่ยไฟฟ้า งานบริการสาธารณูปการและซ่อมบ ารุง           

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ  

ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

   

          ประกาศ ณ วันที่  30 กรกฎาคม  2556  
 

  

 

   (ลงช่ือ)  เฉลิมเกียรติ  ณ ปั่น 
 

     (นายเฉลิมเกียรติ  ณ ปั่น) 

    ผูอ้ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

     ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 


